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1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM 

 

Lp Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1 2 3 4 

1. 2 Budowa kablowej linii oświetlenia zewnętrznego  słup/m 13 / 449 

2.  Montaż opraw oświetleniowych na słupach  kpl. 13 

3.  Montaż opraw oświetleniowych doziemnych kpl. 8 

4.  Montaż naświetlaczy kpl. 2 

5.  Wykonanie uziemienia Ru≤10Ω / bednarka FeZn 25x4 kpl. / m 3 / 297 

6.  Budowa szafki SOK wraz z zasilaniem kpl. 1 
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2. OPIS TECHNICZNY 

 

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.:Budowa sieci 

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na terenie zielonym przy 

NOK w ramach zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla budowy i rozbudowy oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy 

Tomyśl ”. 

 

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres opracowania obejmuje budowę słupów, wytrasowanie kabla, dobór 

zabezpieczeń, ochronę przeciwporażeniową, sposób zasilania opraw 

oświetleniowych. Szczegółowa lokalizacja urządzeń została przedstawiona na 

załączonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1). 

 

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

• Aktualna mapa do celów projektowych 

• Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci energetycznej  

• Uzgodnienie z inwestorem, 

• Opinia z narady koordynacyjnej 

• Obowiązujące przepisy i normy 

 

2.4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 

 

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilająca: 

 

Pomiar energii elektrycznej znajduje się w szafce ZK1-1P (odrębne opracowanie) w 

kierunku wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zasilanej ze stacji 

transformatorowej ST 10-29. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowiące 
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jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 

S.A. i instalacji odbiorcy stanowią zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowym -

pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. 

 

2.4.2. Obwody oświetleniowe: 

 

Projektowany obwód oświetleniowy wykonać kablem YKXS  4x16mm2. Wzdłuż 

projektowanego kabla ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm. Kabel zasilić z szafki 

oświetleniowej SOK. 

Dodatkowo wykonać zasilania opraw doziemnych oraz naświetlaczy kablem YKY 

3x2,5 mm2 który należy wyprowadzić z podstawy bezpiecznikowej słupa. 

Kable oświetleniowe w ziemi układać z godnie z obowiązującymi przepisami, na 

głębokości min. 0,7m w rurze osłonowej giętkiej Φ50. Na ułożony kabel nasypać 0,25 

warstwy gruntu rodzimego, a następnie przykryć taśmą w kolorze niebieskim i 

uzupełnić gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakować w czytelny i trwały sposób w 

charakterystycznych miejscach (w słupach, w złączu). W przypadku skrzyżowań kabla 

z innymi mediami kabel układać w rurach ochronnych. Przejścia pod drogami kabla 

energetycznego wykonać bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze 

osłonowej sztywnej Przycisk wykonać na całej szerokości pasa zewnętrznego na 

głębokości min. 0,9m od najniższego punktu terenu na trasie przejścia. Istniejące 

nawierzchnie na trasie układanego kabla należy rozebrać, a następnie doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed zasypaniem. 

 

2.4.3. Rodzaje słupów 

 

Słupy linii kablowej podano na planie linii oświetleniowej, które należy wykonać jako 

oświetleniowe aluminiowe o wysokości 4,5m wg. zaleceń zamawiającego wraz z 

fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia wnęki słupów zastosować pokrywy 

z materiału kompozytowego. 

Numerowanie słupów omówić z Inwestorem. Proponuje się: 

-opisy numeracji latarń umieszczać na słupach od strony ulicy na wysokości 180 do 200 

cm 

-opisy wykonywać w kolorze czarnym na żółtym tle, 
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-żółte tło o szerokości podstawy 65 do 70mm i wysokości 95 do 99mm, 

-cyfry o wysokości 35 do 37mm i grubości 5 do 6mm 

-cyfry jednakowej wysokości nad i pod kreską, 

-nad kreską podajemy numer szafki oświetleniowej i (po pauzie) – numer obwodu, 

-pod kreską podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po 

ukośniku) / numer kolejny latarni w odgałęzieniu 

-Dodatkowo oznaczyć infrastrukturę Inwestora (słup, lub wysięgnik) opaską koloru 

zielonego o szerokości nie mniejszej niż 4 cm zamontowanej po obwodzie urządzenia. 

 

Znaki ostrzegawcze należy umieszczać na pokrywach wnęk złącz kablowych wszystkich 

latarń. 

 

Proponowana sylwetka słupa z fundamentem 
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2.4.4. Oprawy oświetleniowe. 

 

a. Oprawy parkowe 

Oprawa architektoniczna LED w kształcie litery ‘V‘ z dekoracyjnym efektem 

podświetlenia ramion montowana bezpośrednio na słupie o średnicy Fi 60 mm. 

Daszek i podstawa wykonane z odlewu aluminium (AS9U3, odpowiednik LM24, EN 

AC-46000), kolor piaskowo-czarny (RAL 9005). Ramiona: odlewane ciśnieniowo 

aluminium, kolor teksturowany czarny z wewnętrzną białą powłoką odbijająca światło. 

Klosz wykonany ze szkła o grubości 6 mm. Oprawa wyposażona w 24 LED w 

temperaturze barwowej 3000K. Stopień ochrony IP66. Wytrzymałość na uderzenia 

mechaniczne nie mniejsza niż IK10. Klasa bezpieczeństwa II. Skuteczność świetlna 

oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez oprawę z 

uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez 

oprawę jako system, nie może być mniejsza niż 108 lm/W. Moc nie większa niż 38W.  

Oprawa otwierana bez użycia narzędzi, za pomocą metalowego klipsa, dostęp do 

wnętrza oprawy od góry. Waga nie większa niż 7,5 kg. Optyka typu PWC-A dobrana 

zgodnie z wyliczeniami fotometrycznym dołączonymi do projektu. Oprawa fabrycznie 

wyposażona w przewód o długości 6 m. Gwarancja na oprawę nie mniejsza niż 60 

miesięcy. 

 

b. Oprawy doziemne 

Oprawa okrągła do montażu w podłożu, wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor ciepły 

biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. 

-Moc nie większa niż 12 W 

-Stopień ochrony IP 67 

-Odporność na uderzenie mechaniczne IK10 

-Temperatura barwowa 3000K 

-Strumień i kąt rozsyłu oprawy umożliwiający uzyskanie projektowanego efektu 

iluminacyjnego 

-Możliwość regulacji kąta pochylenia modułu LED w zakresie +/- 24 stopnie 

-Obudowa oprawy wykonana z  aluminium 

-Osłona obudowy: plastik ABS, przeznaczona do wbudowania w podłoże  
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-Klosz oprawy: , przezroczysty – szkło hartowane 

-Ramka: stal nierdzewna 

-Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg.  

-Gwarancja na oprawę nie mniejsza niż 60 miesięcy 

 

c. Naświetlacze 

Projektor iluminacyjny z szerokim zakresem optyk w rozmiarze średnim/małym: 

-Źródło światła to moduł składający się 12 szt LED / 4szt LED  

-Zasilacz zintegrowany w oprawie 

-Klasa ochronności II 

-Stopień szczelności IP66 

-Współczynnik odporności na uderzenia IK 08 

-Obudowa i ramka wykonane z odlewu ciśnieniowego aluminium, piaskowanego na 

kolor srebrno szary 

-Klosz wykonany z hartowanego szkła o grubości 4mm 

-Wersja biała z temperatura barwową 3000K i 4000K 

-Kat rozsyłu umożliwiający uzyskanie żądanego efektu iluminacji 

-W oprawie zastosowany jest indywidualny moduł potencjometryczny umożliwiający 

ściemnianie strumienia świetlnego w zależności od zadanego programu 

-Położenie projektora można dowolnie regulować na nastawnym uchwycie 

montażowym. Nastawny uchwyt mocowany w miejscu montażu przez środkowy otwór 

Ø15 mm i 2 boczne Ø8 mm po obu stronach. Nakierowanie oprawy ułatwia układ 

pozycjonujący na uchwycie montażowym, blokowany centralną śrubą imbusową Ø6. 

-deklaracja CE 

-gwarancja na oprawy nie krótsza niż 60 miesięcy. 

 

2.4.5.  Szafka oświetleniowa 

 

Szafy oświetleniowe wolnostojące zgodnie z planem zagospodarowania terenu 

wykonać z tworzyw sztucznych odpornych na działanie promieni UV. Drzwiczki każdej 

z komór muszą być zamykane na zamki z wkładkami Master Key, część pomiarowo 

rozliczeniowa - wkładka zgodna z wymogami zakładu energetycznego, natomiast część 

sterownicza wg wymogów inwestora. Oznakowanie szafy (nr szafy, dane właściciela) 
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wg uzgodnień z Zamawiającym. Szafa musi współpracować z systemem sterowania 

oświetleniem, dlatego należy wyposażyć ją w aparaturę zgodną z wymogami systemu 

oraz dołączonym schematem ideowym. 

 

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Dla każdej oprawy na liniach kablowych należy  zainstalować izolowane gniazdo 

bezpiecznikowe z wkładką topikową BiWts-6A. 

 

2.4.7. Przewody oświetleniowe. 

 

Oprawy dla linii kablowej należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem 

o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm2 750V.  

 

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia 

 

Słupy i części podlegające uziemieniu połączyć bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. 

Uziemienie wykonać jako szpilkowe typu TP 2x10. Wartość uziemienia nie może 

przekroczyć 10Ω.  

 

2.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako 

ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie 

wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach 

słupa i oprawy. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z 

bednarką.  

 

2.6. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy 

urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 

poprzedzającym ich demontaż. W przypadku braku możliwości zdemontowania 
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elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym 

Inwestora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie 

wykopy związane z demontażem powinny być zasypane gruntem zagęszczanym 

warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Nawierzchnię po 

robotach demontażowych należy przywrócić do stanu pierwotnego. Prace 

demontażowe należy wykonywać przy odłączonym napięciu i obustronnie uziemionej 

sieci elektroenergetycznej. Miejsce prac oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi. 

Elementy oświetlenia przewidzianego do demontażu zdać na magazyn Inwestora. 

 

3. UWAGI KOŃCOWE 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu 

zebrania wszelkich informacji, które mogą mieć istotny wpływ na obliczenie 

ceny. 

 

Zakupi i dostarczy na swój koszt materiały potrzebne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

a w szczególności ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Prace przy sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem 

użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy dbać o dobre 

zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po zakończeniu robót 

instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest 

zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

- dostarczyć do zamawiającego zestawienie zapotrzebowania w energię dla każdego 

obwodu w celu dostosowania zamawianej mocy do obciążeń po modernizacji. Generalny 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej, która 
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uwzględnia wszelkie zmiany wynikłe, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie 

wykonywania robót instalacyjnych.  

  W dokumentacji powykonawczej należy zawrzeć: protokoły pomiarowe instalacji 

elektrycznych wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z badań odbiorczych, 

karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, 

instrukcje obsługi materiałów, urządzeń, elementów osprzętu zastosowanych 

w obiekcie,  

 

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się materiały innych 

producentów z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi projektu i być jakościowo 

i technicznie nie gorsze od przyjętych. 

Wszelkie zmiany materiałów należy uzgodnić przed zamówieniem 

z Zamawiającym oraz Projektantem przedstawiając karty katalogowe, 

atesty, obliczenia fotometryczne, próbki materiałów w postaci wzorów oraz 

inne dokumenty gwarantujące niepogorszenie parametrów 

wytrzymałościowo-oświetleniowych.  

 

Poniżej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogólne związane z wykonaniem 

robót montażowych zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową: 

1. Roboty budowlane oraz prace montażowe muszą być wykonywane przez 

wykwalifikowany personel, bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie przepisów 

BHP; 

2. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub nieścisłości w którymkolwiek 

z elementów wchodzących w skład całości dokumentacji w stosunku do pozostałych 

konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjaśnienia problemu lub nieścisłości; 

3. Generalny wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów, uchybień, 

opuszczeń w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecności konieczne 

jest bezzwłoczne powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub 

odpowiednich zmian;  

4. Generalny wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich elementów i urządzeń 

instalacyjnych oraz robót montażowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w 

sposób zapewniający prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność instalacji 

elektrycznej; 
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5. W fazie poprzedzającej główne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma 

obowiązek dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektową, szczególnie 

w kwestii miejsc wspólnych styku różnych instalacji oraz skrzyżowań lub kolizji; 

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementów różnych instalacji 

konieczne jest powiadomienie inspektorów nadzoru i projektantów w celu wyjaśnienia 

powstałych problemów, samodzielne działania w sensie wykonania prac 

demontażowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz zgłoszenia problemu 

obciążają finansowo generalnego wykonawcę; 

7. Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone 

w trakcie robót na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakończeniu 

procesu projektowego, różnice wynikające z uszczegółowienia poszczególnych 

rozwiązań użytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych; 

8. Ewentualna możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do rozwiązań 

szczegółowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi być skonsultowana 

z projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposób pisemny; 

9. Materiały instalacyjne lub budowlane używane w trakcie realizacji robót muszą 

posiadać znak CE, deklarację zgodności do stosowania na terenie UE oraz atesty, być 

zgodne z PN; 

10. Materiały instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub 

w zestawieniu materiałów głównych) należy traktować jako wzorcowe; próba 

ewentualnej zmiany na równoważne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego 

wykonawcę musi zostać zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest 

zobowiązany do przedstawienia do oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej 

zamienników wraz z próbkami materiałowym, konieczna jest szczegółowa weryfikacja 

parametrów oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energię 

elektryczną.; 

11. Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót w kwestii 

prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie mające wpływu na parametry techniczne 

zastosowanych elementów należy uzgodnić jedynie z inspektorem nadzoru; 

12. W sytuacji rozpoczęcia wykonywania robót instalacyjnych na placu budowy 

w okresie 12 miesięcy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej 

weryfikacja w zakresie zastosowanych materiałów, osprzętu, urządzeń oraz rozwiązań 

technicznych; 
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4. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt.:Budowa sieci 

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na terenie zielonym przy 

NOK w ramach zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dla budowy i rozbudowy oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy 

Tomyśl ”.  

 

4.2. ZAGOSPODAROWANIE – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Teren częściowo zagospodarowany, objęty decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego nr 43/2018. 

 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się: 

-droga gminna (jezdnia asfaltowa) 

-budynek biblioteki 

-fontanna 

-sieć wodociągowa 

-sieć kanalizacyjna 

-sieć elektroenergetyczna kablowa 

-sieć oświetleniowa 

 
 

4.3. ZAGOSPODAROWANIE – STAN PROJEKTOWANY 

 

Projekt zakłada budowę: 

- 1 szafki oświetleniowej 

- 13 słupów aluminiowych o wysokości 4,5m z fundamentem oraz oprawami 

parkowymi 

- 2 naświetlaczy 

- 8 opraw doziemnych. 
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Kabel YKXs 4x16mm2 wraz z bednarką FeZn 25x4mm zostanie ułożony na głębokości 

minimum 0,7m.  

Kabel YKY 3x2,5mm2 ułożony na głębokości minimum 0,7m. 

 

4.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Projektowane słupy aluminiowe o wysokości 4,5m oraz oprawami o mocy 20W i 38W. 

Projektowana linia kablowa YKXs 4x16mm2 o średnicy zewnętrznej 17,8mm w izolacji 

z polietylenu usieciowanego. 

Projektowana linia kablowa YKY 3x2,5mm2 o średnicy zewnętrznej 11mm w izolacji z 

PVC. 

 

4.5. DANE O TERENIE 

 

Teren nie jest w strefie konserwatorskiej. Na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 

 

4.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

 

Nie zachodzi (nie dotyczy). Teren inwestycji nie leży na obszarze zagrożonym 

wpływem eksploatacji górniczej. 

 

4.7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

 

Projektowana linia oświetleniowa kablowa nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wycięcia drzew. 

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inżynierskiego, 

wzdłuż projektowanej linii przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano 

rozwijania się niekorzystnych procesów geodynamicznych. Projektowana sieć 

elektroenergetyczna nie oddziałuje na najbliższy obszar Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 tj Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Glińskie Góry” 

oddalony o ok. 4km oraz nie leży na terenie obszarów zalewowych. 
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4.8. CHARAKTER ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Roboty budowlane są robotami typowymi, zaś trasę przebiegu linii kablowej oraz 

miejsce posadowienia słupów pokazano na planie linii oświetleniowej. Inwestycja nie 

ogranicza w żaden sposób zagospodarowania działek sąsiednich. Masy ziemne z 

wykopu zostaną zagospodarowane na działkach inwestycji. Teren inwestycji nie leży 

w obszarze zagrożonym powodziowo. 

 

4.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami, stwierdzono, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w 

granicach opracowania (m. Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia, dz. nr 899/5, 899/6 obręb 

0001 Nowy Tomyśl j.ewid 301504_4, Nowy Tomyśl - miasto) i nie ma wpływu na 

sąsiednią zabudowę. 

Opracowano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998, SEP-E-003 oraz SEP-E-004 

punkt 3.1.5.2 tablica 2. Zgodnie z §140 (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późniejszymi 

zmianami) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

 

4.10. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

poz.463 z późniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

5.1. OBLICZENIE CAŁKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY) 

Obwód oświetleniowy nr 1 (istn.) – 3*20W+38W*10+12W*8+14W+43W  = 593W 

Do obliczeń przyjęto moc zapotrzebowaną 

 

zjiobl PkkP = =712W (istn. przydział mocy 2kW)  

 

gdzie: 

- ki – współczynnik jednoczesności (przyjęto=1)  

- kj – współczynnik rozruch (przyjęto=1,2) 

 

 

5.2. DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ 

 

• Sprawdzenie doboru kabla zasilającego projektowany obwód oświetleniowy: 

 

=



=

cos

5,1

U

P
I obl

B 3,25A 

 

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm2 musi spełniać następujące warunki: 

 

BI 
nI 

ZI  

2I 1.45 ZI  

gdzie: 

BI - prąd obliczeniowy  

nI  - prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego  

2I - prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających  

ZI  - obciążalność prądowa długotrwała zabezpieczonych przewodów  
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Dopuszczalna obciążalność długotrwała kabla YKXS 4x16mm2 wynosi ZI =99 A. Linia 

zasilająca obwód oświetleniowy zabezpieczona jest wkładką bezpiecznikową BiWts 

10A  

 

3,251099 

19143,6 

Warunki są spełnione 

 

5.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODÓW NA WARUNEK SPADKÓW 

NAPIĘĆ 

 

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego słupa, spadek obliczono wg wzoru: 

 

 


= 12%

200
lP

Us
U i


 

gdzie: 

%U  - procentowy spadek napięcia 

  - konduktywność przewodu 

s – przekrój przewodu 

Pi – moc obciążenia w i-tym punkcie obwodu 

li – i-ty odcinek obwodu 

 

=%U
projSSOTL UU %% + +

=0,01%+0,43%=0,44%<5% 

Warunki są spełnione 
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5.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

 

YAKXs 4x240 

 

YKXS 4x16mm2 Proj. słup YDY 3x2,5mm2 

 

130 m 449m Nr 10 5m 

 

Obliczeń dokonano na podstawie danych jak w tabeli: 

Prąd wyłączeniowy dla: 

- wkładki bezpiecznikowej BiWts 10A dla czasu zadziałania t<5 s  Ia= 28A 

 

• Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zwarcie w punkcie A dla 

zabezpieczenia obwodu oświetleniowego 

𝑍𝑘 = √𝑅2 + 𝑋2 

𝐼𝑘 =
0,8 ∙ 𝑈0
𝑍𝑘

 

Rjed Xjed L R X Zk Ik

[Ω/km] [Ω/km] [m] [Ω/km] [Ω/km] [A] [A]

1. - transformator 63 kVA 0,0532 0,1142 0,0532 0,1142

2. - kabel  YAKY 240 mm2 0,125 0,3 130 0,0325 0,078

3. - kabel YKY 16 mm2 1,136 0,08 449 1,020128 0,07184

SUMA 579 1,052628 0,14984

1,063239 173,0561

Element pętli zwarciowejL.P

 

 

17328 

ak II   

Warunki są spełnione 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  

 

L.p. Materiały: J.m.

R
A

Z
E

M

KONSTRUKCJE I USTOJE

1 Słup aluminiowy 4,5m szt 13

2 Fundament do ww. słupa szt 13

ELEMENTY OŚWIETLENIA

3 Oprawa LED o mocy 20W kpl 3

4 Oprawa LED o mocy 38W kpl 10

5 Oprawa LED doziemna o mocy 12W kpl 8

6 Naświetlacz LED o mocy 14W kpl 1 593 711,6

7 Naświetlacz LED o mocy 43W kpl 1

8 Izolowane złącze bezpiecznikowe kpl 13 3,258581

9 Bezpiecznik D01 6A szt 19

10 Przewód YdY 3x2,5mm2 szt 65

UZIEMIENIE
11 Pręt 5/8" o dł.1,5m szt 36

12 Głowica szt 12

13 Złączka 5/8” szt 30

14 Grot stalowy 5/8" szt 12

15 Uchwyt końcowy 5/8" szt 12

16 Uchwyt krzyżowy5/8" szt 12

ELEMENTY WSPÓLNE
17 Kabel YKXS 4x16mm

2
m 350

18 Kabel YKY 3x2,5mm
2

m 99

19 Bednarka FeZn25x4mm m 297

20 Folia niebieska m 299

21 Rura osłonowa do przecisków Φ75 m 29

22 Rura osłonowa giętka Φ50 m 342

23 Szafka SOK wg. Rys nr 3 kpl. 1  

 

7. ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE 

L.p Materiały J.m. Ilość 

1 Demontaż słupa kpl 7 

2 Demontaż opraw kpl 7 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

 

  

NAZWA 

INWESTYCJI: 

 

 

 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV 

wraz z oświetleniem na terenie zielonym przy NOK w 

ramach zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla budowy i rozbudowy 

oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy 

Nowy Tomyśl ”. 

ADRES 

INWESTYCJI: 

 

 

 

 

m. Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 
dz. nr 899/5, 899/6 obręb 0001 Nowy Tomyśl 

 j.ewid 301504_4, Nowy Tomyśl - miasto 
 

INWESTOR: 

 

 

 

Gmina Nowy Tomyśl 
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 

 

JEDNOSTKA 

PROJEKTOWA: 
ECO ENERGY POLAND 

UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 

TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

SPORZĄDZIŁ: 

 

 

 

mgr inż. Jerzy Pająk 

Nr. upr. 198/2001  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

ECO ENERGY POLAND 

UL. GÓRNA 29B 43-400 CIESZYN 

TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231 

Cieszyn, KWIECIEŃ-WRZESIEŃ 2018 
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Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na 

terenie zielonym przy NOK w ramach zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla budowy i rozbudowy oświetlenia w technologii 

LED na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl ”. 

1. Projektowany zakres robót. 

1.1  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na terenie 

zielonym przy NOK w ramach zadania pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla budowy i rozbudowy oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i 

gminy Nowy Tomyśl ”. 

2. Istniejące obiekty budowlane na terenie budowy. 

2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napięcia. 

2.2 Drogi publiczne. 

3. Istniejące obiekty stwarzające zagrożenie na budowie. 

3.1 Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym (2.1). 

3.2 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości (2.1). 

3.3 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych (2.2). 

4. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania prac na budowie. 

4.1 Niebezpieczeństwo upadku z wysokości podczas montażu opraw oświetleniowych 

i wysięgników na słupach nn. 

4.2 Niebezpieczeństwo wypadków drogowych podczas prac i transportu materiałów w 

pasie drogowym. 

5. Instruktaże bhp na budowie. 

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczęciem prac przeprowadzenie 

instruktażu stanowiskowego z brygadą w celu omówienia zakresu robót, kolejności 

wykonania prac i zagrożeń występujących na budowie. 

Brygadzista kierujący zespołem jest zobowiązany do poinstruowania brygady 

codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadań 

poszczególnym monterom, sprawdzenia stanu  narzędzi, sprzętu ochronnego i 

zabezpieczającego. W szczególności dotyczy to wykonywania prac na wysokości. 

6. Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

6.1 Wszyscy członkowie brygady mają obowiązek przestrzegania przepisów bhp, 

poleceń brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorów mających prawo do 

kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadać odpowiednie 
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kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterów muszą mieć zapewniony 

nadzór przez wykwalifikowanych monterów i nie mogą wykonywać prac 

samodzielnie. 

6.2 Stosować zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania sprawne i dopuszczone do 

używania: sprzęt ochronny, zabezpieczający, narzędzia i sprzęt mechaniczny. 

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzić po uprzednim 

wyłączeniu napięcia, termin i czas wyłączenia uzgodnić z Rejonem 

Energetycznym. Do tych prac można przystąpić wyłącznie po przygotowaniu 

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracowników energetyki zawodowej 

ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z: 

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa 

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -

Projektowanie i budowa. 

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutków prądów zwarciowych. Część 1: 

Definicje i metody obliczania. 

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0: Obliczenia prądów. 

f) PN-E-04700: 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

g) „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" - opracowanie pod 

patronatem PTPiREE Poznań 2005 rok 

h) Przepisami BHP - obowiązujące przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w Energetyce. 

6.4 Teren robót zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

6.5 Prace i sposób zabezpieczenia terenu robót w pasie drogowym uzgodnić we 

właściwym Zarządzie Dróg. 
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         Cieszyn, KWIECIEŃ-WRZESIEŃ 2018 

9. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane  

(Dz.U.2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2  

oświadczam jako projektant, że projekt pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej 

kablowej 0,23kV wraz z oświetleniem na terenie zielonym przy NOK w ramach zadania 

pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i rozbudowy 

oświetlenia w technologii LED na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl ”.w m. Nowy 

Tomyśl, ul. Tysiąclecia, dz. nr 899/5, 899/6 obręb 0001 Nowy Tomyśl,  j.ewid 

301504_4, Nowy Tomyśl - miasto wykonanej dla Gmina Nowy Tomyśl ,ul. Poznańska 

33, 64-300 Nowy Tomyśl sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest 

kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest projektem 

obiektu budowlanego o prostej konstrukcji  i w związku z tym nie zachodzi 

obowiązek sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane. 

 
 

..................................... 
                                                                                                       podpis- pieczątka 
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10. SPIS RYSUNKÓW 

 

 

L.p. Nazwa Nr 

rysunku 

Nr 

strony 

1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1 Str. 25 

2 Projekt zagospodarowania terenu-dł. Kabla + odziaływanie RYS 2 Str. 26 

3 Schemat elektryczny RYS 3 Str. 27 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. WARUNKI TECHNICZNE 
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11.2. UZGODNIENIE Z INWESTOREM  
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11.3. PROTOKÓŁ Z NARADY KORDYNACYJNEJ  
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11.4. PROTOKÓŁ Z NARADY KORDYNACYJNEJ - AKTUALIZACJA  
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11.5. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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